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Exempel på beräkning av energikostnad
för drift av servrar

	


Detta dokument innehåller ett exempel på hur energiåtgång och elkostnad vid drift av server kan beräknas och jämföras mellan olika servrar. En lägre energiförbrukning per server bidrar ofta till en bättre miljö eftersom mindre energi går åt. En server som har en låg energiförbrukning men ett högre inköpspris kan bli billigare på några års sikt med hänsyn tagen till den årliga elkostnaden.
Observera att detta exempel bara beaktar servrarnas energiåtgång. Exemplet beaktar inte energiåtgång för att kyla servrarna eller andra typer av driftskostnader eller tar hänsyn till ränta. Det bör också observeras att exemplet är mest lämpligt för rackserverar och tornservrar. När det gäller bladservrar bör hänsyn tas även till chassi. 
Exempel:

100 stycken servrar á 12 000 kr som drar 200 watt och används i tre år.

100 stycken servrar á 14 000 kr som drar 120 watt och används i tre år

Energipriset är satt till 1,2 kr per kWh

	Antal servrar
	Effekt per server (kW)
	Årlig kapital-kostnad (kr)
	Årlig elkostnad (kr)
	Total elkostnad för 3 år (kr)
	Inköpskost-nad plus total elkostnad för 3 år
	Andel elkostnad av kapital-kostnad för 3 år

	100
	0,2
	400 000 
	210 240
	630 720
	1 830 720
	34 %

	100
	0,12
	467 000
	126 144
	378 432
	      1 778 432
	21 %


· Effekt anges som ”average power” enligt Energy Stars Power and Performance Data Sheet för servrar, www.energystar.gov (tabell Power and Performance for Benchmark, rad Avg. Power Measured During Benchmark Run, kolumn Typical)
· Kapitalkostnad beräknas utifrån offererat pris dividerat med antal uppskattade driftår.

· Årlig elkostnad beräknas utifrån aktuellt kWh-pris multiplicerat med effekten och antal årstimmar (8760).








